GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG
OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA 0BSLUGI I MONTAZU

ELEKTRONISCH GEREGELTER DURCHLAUFERHITZER | ELECTRONICALLY CONTROLLED IN-
STANTANEOUS WATER HEATER | ELEKTRONICZNIE REGULOWANY PRZEPLYWOMWY OGRZEWACZ
WoDY

» DEL 18 SLi 25A electronic LCD
» DEL 18/21/24 SLi electronic LCD
» DEL 27 SLi electronic LCD
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Spis tresci

1 Instrukcja obstugi dla Uiytkownika i Instalatora __
11 Opis urzadzenia
1.2 Skrit najwazniejszych informacii
1.3 Weskazdwka dotyczaca bezpieczenstwa__
14 Waina wskazdwka

1.5 Whydajnost cieplej wody
1.6 Ograniczenie temperatury
1.7 Zdalne sterowanie
1.8 Zalecane nastawienia
12 Pomoc przy usterkach
110 Konserwacja i czyszczenie
111 Instrukcja cbstugi | montazu
2  Instrukcja montaiu dla Instalatora / Serwisanta___
21 Kritki opis
2.2 Wazne wskazdwki
23 Przepisyi zalecenia
3  Montaz standardowy dla Instalatora / Serwisanta _ 31
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31 Ogdlne wskazbwki montazowe Ky
3.2 Migjsce montazu Ky
3.3 Przygotowanie montaZu urzadzenia _ 3
3.4 Mocowanie listwy mocujace] kY|
3.5 Przygotowanie przewodu zasilajacego___ A
36 Montaz urzadzenia Ky
3.7 Podiaczenie wody 3
3.8 Podiaczenie elektryczne Ky
3.8 Zakonczenie montazu 3
3.10 Pierwsze uruchomienie 3

4 MontaZz - alternatywy dla Instalatora / Serwisanta_

41 Listwa mocujaca przy wymianie urzadzenia

4.2 Podiaczenie elektryczne natynkowe

4.3 Podiaczenie elektryczne u gbry

4.4 Obrécona obudowa urzadzenia

4.5 Montaz tulejki przewodu

46 Wiaczanie priorytetows

4.7 Armatury natynkowe

4.8 Podiaczenie natynkowe lutowane

4.9 Montaz dolnej czesci Scianki tylnej

410 Montaz przy przesunigciu plytek glazury

4.11 Praca z woda wstepnie podgrzang

412 Ograniczenie temperatury

5 Dane techniczne | zakresy stosowania
dla Instalatora / Serwistanta

51 Dane techniczne

5.2 Zakresy stosowania

6 Usuwanie usterek przez Uiytkownika i
Instalatora / Serwisanta

7  Osprzet dodatkowy

B8 Gwarancja

8 Srodowiske naturalne i recykling
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